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Verdrahtungsplan der Notstromkette

230V/50Hz

zum nächsten Mitglied der

Notstromkette

NETZTEIL

12V DC:

Verdrahtung

erfolgt

werksseitig

RELAIS6

Modul 2

24V DC    GND

Unterverteilung

Notstrom
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Brücke von 14 auf 15

nur beim ersten Aufzug

der Notstromkette

erstellen

Schaltschrank mit SPS+

Freigabe Evakuierungsfahrt

 Notstrom

Mod. 1 Pin 14

Mod. 1 Pin C2

Mod. 1 Pin 15 und Mod. 3 Pin 13
24V DC oder

Brandfall allgemein


